
котел водогрейный

Клапаны предохранительные
В паропровод Отбор проб пара

Пар на собственные нужды
Ввод питательной воды

27
50

69
5

39
80

4195 (ДЕ-4); 4800 (ДЕ-6,5); 6530 (ДЕ-10)

50
50

43
80

16
35

1285
504 2347

Маз
ут

Пар

+ ,4402

+3,550

Горелки

Лаз

Лаз 500х850

Аппарат обдувки

Дренаж

Взрывной клапан

Топочный
блок

Конвективный
блок

Горелка

Лючок Лючок

Водоуказательные
приборы


